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2 Einleitung

Der Sport ist flir zahlreiche Themen ein wichtiger Multiplikator. So auch fir den Klimaschutz, sofern er
fir die zahlreichen Nutzer und Besucher von Sportstatten erlebbar wird. Innovative Technologien, die bei
Sportstatten eingesetzt werden, haben potenziell hohe Sichtbarkeit und kénnen so das Interesse an
einer verstarkten Nutzung dieser Technologien erhdhen. Durch die gleichméaBige und dichte Verteilung
von Sportstatten UOber das gesamte Bundesgebiet kann eine gute Verbreitungswirkung von
Energieinnovationen erzeugt werden. Ebenso férderlich ist die Nutzung des Replikationspotenzials
groBBer Anzahlen von typischen Sportstéatten.

Sportstatten sind in vielen Féallen hohe Energieverbraucher, die hdufig Leistungsspitzen aufweisen. Mit
vorhandener innovativer Technologie sollte es mdglich sein, diese Nachfragestruktur 6kologisch und
6konomisch optimal zu bedienen.

Um Sportstatten zu Tragern innovativer dsterreichischer Energietechnologien werden zu lassen, werden
fir Entscheidungstrager im vorliegenden Leitfaden fur weit verbreitete Sportstattentypen die
Energienachfragestruktur genauer beleuchtet und im weiteren Schritt Handlungsfelder fir
Energieinnovationen definiert, die sich aus den Anforderungen des jeweiligen Sportstattentyps ergeben.
Dabei wird auch auf innovative Best Practice Beispiele referenziert. Im  Abschnitt
,=Handlungsempfehlungen fir Bauherren und Planer* wird aufgezeigt wie das Thema Energieeffizienz
und Innovation in den Projektentwicklungsprozess mdglichst frihzeitig integriert werden kann und
welche MaBnahmen zu diesem Zeitpunkt hinsichtlich der Umsetzung und kinftigen Nutzung bedeutend
sind. AbschlieBend werden Empfehlungen zur Weichenstellung fir Energieinnovationen im
Sportstattenbau zusammengefasst, welche unter Einbindung von relevanten Stakeholdern erhoben
wurden.

Parallel zum vorliegenden Leitfaden wird zum einen ein Best Practice Sammelband mit insgesamt 20
Beispielen aus dem In- und Ausland zur Verflgung gestellt, welcher die umgesetzten
Energieinnovationen detailliert darstellt und zusétzliche Kontaktinformationen zu den Betreibern
beinhaltet. Zum anderen steht ein Technologiekatalog zur Verflgung, der die 0&sterreichische
Energietechnologie bzw. die dazugehdrigen Unternehmen vorstellt.
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3 Zukunftstaugliche Sportanlagen mit innovativen

Energietechnologien

Als Verantwortlicher flr eine Sportstatte ist es lhre Aufgabe, den Betrieb der Anlage nicht nur
kostenoptimal zu gestalten, sondern auch technisch méglichst lange am Puls der Zeit zu halten.

Die Vorteile von energieeffizienten Sportanlagen liegen auf der Hand. Abgesehen von den technischen
Vorteilen und des hdheren Komforts flr die Nutzer, werden durch den niedrigeren Energiebedarf
Betriebskosten gesenkt. Darliber hinaus kénnen CO.-Emissionen eingespart und der UbermaBige
Einsatz naturlicher Ressourcen vermieden werden. Nachfolgende Auflistung von Energietechnologien
und wichtigen MaBnahmen bietet eine kompakte Ubersicht von Méglichkeiten innovative, qualitativ
hochwertige und im Betrieb 6konomische Anlagen zu errichten.

Innovative Energietechnologien und Energiekonzepte

Optimierung der thermischen Gebaudehiille: Die Optimierung der Gebaudehille tragt zu
einem erheblichen Anteil zur Verringerung des Energieverbrauchs eines Geb&udes bei.

e}

O

Gebaudegeometrie: Achten Sie auf eine kompakte Gebaudegeometrie. Beheizte und
unbeheizte Gebaudebereiche sollen voneinander getrennt sein.

Dammung der Hullflache zur Minimierung der Warmeverluste im Winter und
Verbesserung des sommerlichen Wéarmeschutzes. Als wesentliche Bestandteile der
Gebaudehille sind die Bauteile Bodenplatte, AuBenwande, Dach und Fenster
anzufuhren. Eine gut durchdachte Anordnung und Dimensionierung von Fenstern ist fir
solare Warmegewinne von Vorteil, allerdings soll auf einen ausreichenden Sonnenschutz
(zum Schutz vor sommerlicher Uberhitzung) und Blendschutz geachtet werden.

Reduktion von Warmebricken: Es ist darauf zu achten, dass die Dammebene des
Gebaudes mdglichst llckenlos verlauft.

Luftdichtheit: Die Luftdichtheit der Gebaudehlle tragt zur Energieeinsparung bei, da keine
warme Luft und somit Energie durch Undichtigkeiten entweichen kann.

Aktive Solarenergienutzung: Nutzung von Dachflachen, siid-orientierten Fassadenflachen oder
Freiflichen zur Gewinnung von Wérme und Strom aus Solarenergie. Es sind auch innovative
Verschattungslésungen mit Solarmodulen mdéglich.

@)

e}

Solarthermie-Anlagen zur Warmebereitstellung
Photovoltaik-Anlagen zur Strombereitstellung

Energieversorgung allgemein:

@)

Warmeversorgung mit Niedertemperatur-Wéarme in Kombination mit Flachenheizsystemen
zur Minimierung von Warmeverlusten.

Haustechnik mit hohen  Wirkungsgraden verwenden (z.B. Umwalzpumpen,
Liftungsanlagen, Heizkessel).

Vorgeschriebene Wartungs- und Instandhaltungsintervalle einhalten.
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* Nah- oder Fernwarme: Anbindung an Nah- und Fernwarmenetze (Beheizung mit regenerativen
Quellen vorteilhaft).

» Abwarmenutzung: Die Abwarmenutzung aus eigenen Prozessen kann einen bedeutenden
Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz leisten. Folgende Abwéarmequellen sollten gepruft
werden:

o Abluft bei Luftungsanlagen: Warmerickgewinnung mit effizienten Luft-Warmetauschern

Gastronomie oder EDV-Systeme: Abwédrme aus Kihlanlagen

Duschanlagen: Abwasser-Warmertckgewinnung

Kélteerzeugung bei Eissportanlagen: Abwarme von Kalteaggregaten

Abwarme von umliegenden Gebauden bzw. Betrieben

O O O O

* Warmebereitstellung durch Biomasse: Holzpellet- bzw. Hackschnitzelheizung

» Warmebereitstellung durch Umwelt- und Erdwéarme: Verwendung von Warmepumpen. Diese
bieten die Méglichkeit auch Kélte bereitzustellen.

» Warmwasserbereitung: Minimierung von Warmeverlusten und Stromverbrauch

Nutzung von effizienten Pumpen- und Filtertechnologien

Speicher mit geringen Warmeverlusten und Verwendung von Frischwassermodulen
Minimierung von Leitungslangen und entsprechende Dammung aller Leitungen
Bedarf von Warmwasser-Zirkulation prifen

Wasserspar-Einrichtungen zur Reduktion des Warmwasserverbrauchs

0O O O O O

» Effiziente Beleuchtung: Tageslichtnutzung und effiziente Beleuchtungstechnik (z.B. LED) inkl.
Prasenzmelder und Regulierung der Beleuchtungsstarke (Méglichkeit des Dimmens).

» Einbindung der Gebaudenutzer und des fachkundigen Betriebspersonals:

o Stimmen die Nutzungszeiten des Gebdudes mit den Energiebereitstellungszeiten
tberein?

o Sensibilisierung der Nutzer hinsichtlich des vorliegenden Energiesystems und dessen
Energieverbrduche.  Aufzeigen von individuellen  Einflussméglichkeiten  (z.B.
Luftungssteuerung, Beleuchtung, Sonnenschutz, Temperatur).

o Fachkundiges Betriebspersonal: Flur den effizienten Betrieb einer Sportstatte jedenfalls
erforderlich.

» Energiemonitoring-System: Die Einfuhrung eines Energiemonitoring-Systems ist zu empfehlen,
um Energieverbrduche analysieren und gezielte Optimierungen vornehmen zu kénnen.

Detaillierte Betrachtungen von Handlungsfeldern fir die Implementierung von innovativen
Energietechnologien finden Sie im nachfolgenden Abschnitt dieses Leitfadens.
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4 Energieverbrauch und Handlungsfelder far
Energieinnovationen in Sportstatten

In Europa schafft die EU-Richtlinie Gber die Gesamtenergieeffizienz von Gebauden (EPBD) die
Rahmenbedingungen zur Verbesserung der Energieeffizienz bei Gebauden in den Mitgliedsstaaten. Der
Energieverbrauch in Gebauden macht ca. 40% des Gesamt-Endenergieverbrauchs der Europaischen
Union aus [Dascalaki et al. 2012], wobei 8% dieses Verbrauchs auf Sportstatten entfallen [Costa et al.
2011].

Sportstatten zeichnen sich durch einen sehr speziellen Energiebedarf aus, der sich einerseits
grundlegend von anderen Gebaudetypen unterscheidet, andererseits auch aufgrund der jeweils
ausgelbten Sportart variiert. In Sportstatten kann es zu stark schwankenden Energieverbrauchsprofilen
kommen, die beispielsweise durch einen plétzlichen Anstieg des Verbrauchs bei Sportveranstaltungen
entstehen kénnen. AuBerdem gilt es komplexe und sehr unterschiedliche Komfortanforderungen zu
berticksichtigen, die sich zum Beispiel bei einer Eishalle stark von einem Schwimmbad abheben.

In diesem Abschnitt werden die Energierelevanz und Energieverbrauchsstrukturen von Sportstatten in
Osterreich und Handlungsfelder fiir Energieinnovationen beleuchtet.

Energierelevanz von Sportstatten in Osterreich

Zur Darstellung der Energierelevanz von Sportstatten in Osterreich wurde eine Eingrenzung der zu
betrachtenden Sportstattenarten vorgenommen. Bei der Auswahl der Sportstattenart wurden
Sichtbarkeit in der Bevoélkerung, hohe Nutzerfrequenz und Héhe des Energieverbrauchs der jeweiligen
Anlage als Kriterien herangezogen. Der Schwerpunkt der im Zuge dieser Studie angestellten
Untersuchungen liegt demnach bei groBen Sportanlagen folgender Typen: Stadion (Kapazitat mehr als
10.000 Zuschauer), Sporthalle, Eissporthalle Indoor, Eissportplatz Outdoor, Hallenbad Indoor, Freibad
Outdoor und Kletterhalle.

Es ist anzumerken, dass es in Osterreich - abgesehen von den untersuchten Sportstattenarten - eine
groBe Anzahl an unterschiedlichsten Klein-Sportanlagen gibt. In den vorliegenden Untersuchungen
wurden die quantitativ iberwiegenden Klein-Sportanlagen, wie z.B. FuBballanlagen der Gemeinden oder
Vereine, deren einzelne Endenergieverbrauche vergleichsweise gering sind, jedoch in Summe doch
auch einen bedeutenden Energieverbrauch hervorrufen, nicht berlcksichtigt.

Fir die gewahlten Sportstattenarten wurden 6sterreich-typische GréBenordnungen definiert (im Weiteren
.Referenzsportstatte®). Als BezugsgrdBen wurden einerseits Zuschauerkapazitaten (z.B. Stadion) und
andererseits Bruttogrundflachen (kurz: BGF) bzw. Wasserflachen herangezogen. Die Kennzahlen flr die
GroBenordnung sowie flr Energieverbrauche je Sportstattenart wurden zum einen aus vorhandener
Literatur entnommen, zum anderen durch Befragungen von Experten aus den Bereichen Energietechnik

Seite 9 von 43



Energieforschungsprogramm - 3. Ausschreibung

Klima- und Energiefonds des Bundes — Abwicklung durch die Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft FFG

und Sportstéttenbetrieb erhoben und mit tatsachlichen Energieverbrduchen von 6&sterreichischen
Sportstatten abgeglichen.

Die Energieverbrauche und die Anzahl der Sportstatten je Sportstattenart sind in nachfolgender
Tabelle 1 ersichtlich. Der sich daraus ergebende Gesamt-Endenergieverbrauch je Sportstattenart fir
Osterreich ist in der rechten Spalte angefiihrt.

Tabelle 1: Anzahl der Sportstatten, Energieverbrauche und Gesamt-Endenergieverbrauch nach
untersuchter Sportstittenart in Osterreich (Quelle: e7 Energie Markt Analyse GmbH, OISS Osterreichisches
Institut fiir Schul- und Sportstéattenbau)

Sportstattenart und Anzahl in Endenergieverbrauch Gesamt-Endenergieverbrauch
GroBenordnung Osterreich | der Referenzsportstatte | der Sportstéattenart in Osterreich
[MWh/a] [MWh/a]
Stadion 15 1.190 17.850
(Zuschauerkapazitat >10.000)
Sporthalle (BGF: 2800 m?) ca. 400 560 224.000
Eissporthalle Indoor ca. 50 1.324 66.200
(BGF: 3360 m?)
Eissportplatz Outdoor k.A. 329 k.A.
(BGF: 3360 m3)
Hallenbad Indoor ca. 60 3.345 200.700
(Wasserflache: 700 m?)
Freibad Outdoor ca. 90 633 56.970
(Wasserflache: 1680 m?)
Kletterhalle (BGF: 570 m?2) ca. 50 146 7.300
0 50000 100000 150.000 200000 250.000
Stadion
Sporthalle

Eissporthalle Indoor
Eissportplatiz Qutdoor = k.A.

Hallenbad Indoor

Freibad Outdoor

Kletterhalle

Abbildung 1: Osterreichischer Gesamt-Endenergieverbrauch in MWh pro Jahr je betrachtete
Sportstattenart (Quelle: e7 Energie Markt Analyse GmbH, OISS Osterreichisches Institut fiir Schul-
und Sportstéattenbau)
Abbildung 1 zeigt, dass Sporthallen und Hallenb&der mit Abstand den gréBten Energieverbrauch der
untersuchten Sportstatten ausmachen. Bei Sporthallen liegt das hauptsachlich an ihrer groBen Anzahl,
bei Hallenbadern hingegen am Energieverbrauch einer einzelnen Anlage, der mit 3.345 MWh/a am
hdchsten ist. Mit einem weitaus geringeren Gesamtenergieverbrauch kommen Indoor-Eissporthallen auf
Platz drei der betrachteten Sportstatten. Zu  Eissportplatzen  Outdoor konnte  kein
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Gesamtenergieverbrauch fiir Osterreich erhoben werden, da hier aktuell keine Anzahl vorliegt.
Freibader hingegen weisen einen relativ niedrigen Energieverbrauch pro Anlage auf, jedoch kommt
ihnen aufgrund ihrer Haufigkeit in Osterreich eine gewisse Relevanz zu. Kletterhallen zeichnen sich
durch einen besonders niedrigen Energieverbrauch pro Anlage aus, was vor allem daran liegt, dass
Hallen mit dem Hauptzweck Klettersport erst in den letzten Jahren vermehrt gebaut wurden und daher
héhere Energieeffizienzstandards aufweisen. GroBe Stadien haben bezlglich ihres Energieverbrauchs
in der dsterreichischen Sportstattenlandschaft eine untergeordnete Bedeutung, was daran liegt, dass es
nur 15 Stadien mit einer Zuschauerkapazitat von mehr als 10.000 gibt.

Die Summe der Gesamtendenergieverbrduche aller betrachteten Sportstatten betragt ca.
573.000 MWh/a, was einen Anteil von ca. 2% des 06sterreichischen Dienstleistungssektors ausmacht
[bmwfw, 2016].

Energienachfragestruktur in Sportstatten

Die einzelnen Energieverbraucher innerhalb jeder Sportstattenart sind sehr unterschiedlich.
Nachfolgende Tabelle 2 stellt die Nachfragestruktur in den betrachteten Sportstatten dar. Es werden
Gesamtendenergieverbrauche, spezifische Endenergieverbrauche und die jeweiligen Anteile zwischen
Waérme- und Stromverbrauch angefihrt.

Die Verbrauchsanteile fir Warme sind entsprechend den Kategorien Wéarme fir Heizzwecke bzw.
Waérme fir Warmwasser (Summe ist 100%) zugeordnet. Fir den Stromverbrauch werden die Anteile
den Verbraucherkategorien Strom fir Hilfsstrom Liftung, Strom fir Kalte, Strom fir Beleuchtung und
Strom fir sonstige Zwecke zugeordnet (Summe ist 100%). Die erhobenen Daten stammen aus
Fachliteratur sowie von Experteneinschatzungen aus dem Energie- und Sportstattensektor.

Tabelle 2: Energienachfragestruktur in Sportstitten (Quelle: e7 Energie Markt Analyse GmbH, OISS
Osterreichisches Institut fiir Schul- und Sportstittenbau)

Ref rtstatt Sporthalle Stadion EI:IS'::)N:- Elsslp: " Hallenbad  Freibad  Kletter-
SISIENZSROrSIEn B alle platz Indoor  Outdoor halle
Indoor  Outdoor
BGF Zuschauer- BGF BGF Wasser-  Wasser- BGF
BezugsgréRe [m?] kapazitit [m?] [m?] fliche flache [m?]
2800 10.000 3360 3360 700 1680 570
Gesamt-Endenergieverbrauch Wirme [MWh/a] 420 650 612 71 2606 486 111
Strom [MWh/a] 140 540 712 259 739 148 35
spezifischer Endenergieverbrauch Warme [kWh/(m?2*a)] / [kWh/(Platz*a)] 150 65 182 21 3723 289 195
Strom [kWh/(m?*a)] / [kWh/(Platz*a)] 50 54 212 77 1055 88 62
Verhaltnis Warme 75% 55% 46% 21% 78% 77% 76%
Strom 25% 45% 54% 79% 22% 23% 24%
Verbrau'cher- Verbraucher Energieverbrauchs-Aufteilung zwischen Verbraucherkategorien
kategorie
g Warme fiir Heizzwecke (ohne Warmwasserbereitung) 90% 80% 84% 40% 60% 2% 90%
S
S warmwasser 10% 20% 16% 60% 40% 98% 10%
Hilfstrom Liftung 50% 14% 26% 3% 50% 3% 30%
g Strom fiir Klte 6% 46% 80% 2%
ﬁ Beleuchtung 40% 50% 14% 10% 10% 4% 40%
Strom fiir sonstige Zwecke 10% 30% 14% 7% 40% 91% 30%
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Zusammenfassend veranschaulicht Abbildung 2 das Verhaltnis von Warme- und Stromverbrauch der
jeweiligen Referenzsportstatte.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

~2

Sporthalle

Stadion

Eissporthalle Indoor
Eissportplatz Outdoor
Hallenbad Indoor

Freibad QOutdoor

Kletterhalle

m\Warme m Strom

Abbildung 2: Verhaltnis des Warme- und Stromverbrauchs der Referenzsportstétten (Quelle: e7 Energie
Markt Analyse GmbH, OISS Osterreichisches Institut fiir Schul- und Sportstattenbau)

Eine detaillierte Darstellung der Energierelevanz je Verbraucherkategorie ist der vollstdndigen
Energienachfragestruktur in Anhang A zu entnehmen. Es werden die einzelnen Verbraucher mit einer
Skala von ,nicht relevant* bis ,sehr relevant* bewertet. Diese Ubersicht kann zur Hilfe herangezogen
werden, um relevante Verbraucher zu identifizieren und in weiterer Folge Handlungsfelder fir
Energieinnovationen abzuleiten.
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Handlungsfelder fir Energieinnovationen in Sportstatten

Anhand der Energienachfragestruktur wird ersichtlich, welche Verbraucher innerhalb von Sportstatten
am schwersten ins Gewicht fallen. Die so identifizierten groBen Verbraucher sind fir innovative und
sparsame Energielésungen besonders interessant, da hier der Hebeleffekt einer Investition besonders
grof3 ist.

Stadion

Bei Stadien macht der Warmeverbrauch nur einen geringfligig héheren Anteil aus als der
Stromverbrauch. Der GroBteil der Warme entféllt fir Heizwdrme und dabei besonders fir die
Rasenheizung. Eine solche ist in Osterreich fiir Bundesligastadien vorgeschrieben. Die restliche
Heizwarme flie3t vor allem in die Luftungsanlage der Raume. Die Warmwasser-Versorgung kann auch
bei geringer Nutzungsintensitat aufgrund hoher Warmeverluste durch groBBe, fir Sportveranstaltungen
dimensionierte Speicher und wegen des Legionellenschutzes ein relevanter Energieverbraucher sein.

Abbildung 3: Amsterdam Arena, Niederlande (Quelle: The Mobility House GmbH)

Beim Stromverbrauch muss ca. die Halfte fir die Beleuchtung des Stadions angenommen werden. Der
Treiber in dieser Kategorie ist die Flutlichtanlage, wobei zwischen Normal-Flutlichtbeleuchtung und einer
fernsehtauglichen Flutlichtbeleuchtung zu unterscheiden ist. Letztere spielt wiederum nur bei
Bundesligastadien eine Rolle. Fir den restlichen Stromverbrauch sind noch séamtliche Sicherheits- und
Brandschutzeinrichtungen zu erwéhnen, die zwar keine groBen Spitzenlasten aufweisen, jedoch
aufgrund ihres Dauerbetriebs und der GrdBe des Areals eines FuBballstadions relevante Verbraucher
sind. Allgemein zeichnet sich der Energieverbrauch in Stadien durch sehr hohe Spitzenlasten wéhrend
Sportveranstaltungen aus, dementsprechend charakteristisch sind auch die langen Zeiten niedriger
Lasten bei Trainingsbetrieb bzw. Nicht-Betrieb. Effizienzsteigerungen in der Haustechnik kénnen somit
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einerseits einer Senkung der Spitzenlast bei Veranstaltungen dienen, wie z.B. die Installation
effizienterer Flutlichtanlagen. Bei der Amsterdam Arena wurde bereits ein Energiemanagementsystem
mit ausrangierten Batteriespeichern verwirklicht, das zum einen bei GroBveranstaltungen zum Einsatz
kommt und dabei Lastspitzen bei erhdhtem Energiebedarf verhindert bzw. das Stromnetz stabilisiert und
zum anderen die alten Back-Up-Dieselgeneratoren ersetzt. Finden Sportveranstaltungen, bei welchen
die maximale Spitzenlast abgerufen wird, nur selten statt, kénnen EffizienzmaBnahmen zur Senkung der
Grundlast deutlich mehr Frichte tragen. Wie beim Stadion Mainz zu erkennen ist, verursacht dort die
Grundlast, die ganzjéhrig und ganztégig notwendig ist, 75% des gesamten Stromverbrauchs aus. Bei
der Dimensionierung der haustechnischen Anlagen sollte ebenfalls diese spezielle Laststruktur
berlcksichtigt werden, da bei groBen, oft ungenutzten Kapazitadten hohe Verluste anfallen kénnen.

Das Energiekonzept der WWK Arena Augsburg zeigt, wie groBe Stadien CO,-neutral versorgt werden
kénnen. Hier wurde schwerpunktmaBig auf zwei GroBwarmepumpen mit der Nutzung von
oberflachennaher Geothermie gesetzt. Zur Frostfreihaltung der Rasenflache auBerhalb der Spieltage
kann die Anlage sogar ohne Einbindung der Warmepumpen mittels Warmetauscher direkt aus dem
Grundwasser bedient werden, was einen kostengiinstigen Betrieb garantiert. Weiters wird im Sommer
das Grundwasser zu Kihlzwecken ohne Einbindung der Kaltemaschinen genutzt.

Ein ahnlich ambitioniertes Ziel der klimaneutralen Energieversorgung wird fiir den Neubau des SC
Freiburg Stadions verfolgt, welches sich derzeit in der Planungsphase befindet.

In Osterreich gibt es eine Vielzahl kleinerer Sport-Stadien (weniger als 5000 Zuschauerplatze). Bei
diesen Sportstatten liegen wesentlich andere Energiebedarfsstrukturen vor als bei GroBstadien, aber
auch hier finden sich Vorzeigeprojekte, wie jenes der Sonnenarena Ansfelden. Deren Energiekonzept
besteht aus einer vollsolaren Beheizung und Warmwasserbereitung mittels Solarthermie und
Betonkernaktivierung, Warmertickgewinnung aus dem Duschabwasser sowie einer Photovoltaik-Anlage
zur Eigenstromversorgung.

Abbildung 4: Sonnenarena Ansfelden (Quelle: Raffael Portugal)
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Sporthalle

Da bei Sporthallen der Warmeverbrauch 67% des Gesamt-Endenergieverbrauchs ausmacht, stellt die
Warmebereitstellung bzw. die Minimierung von Warmeverlusten hier das wichtigste Handlungsfeld fur
innovative Energietechnologien dar. Um Warmeverluste Uber die Gebaudehille zu minimieren, ist die
Umsetzung in Passivhausbauweise essenziell. Von groBer Bedeutung ist auch die Frage, wie der
Luftwechsel in der Halle erfolgen soll, d.h. wie die Liftungsanlage ausgestaltet ist, welche nicht nur
hinsichtlich Warme, sondern auch beim Strom ein relevanter Verbraucher ist. Die konvektive
Warmeverteilung mittels Luftheizungsanlagen, wie sie haufig bei Sporthallen eingesetzt wird, ist
besonders energieintensiv. Als Alternative zu Luftheizungsanlagen kénnen Flachenheizsysteme, wie
FuBboden- und Wandheizflachen oder Deckenstrahlplatten eingesetzt werden. Diese haben den Vorteil,
dass sie einen hohen Strahlungsanteil aufweisen, sodass mit geringeren Raumtemperaturen gleiche
Komfortverhdltnisse erreicht werden kénnen wie bei Luftheizsystemen. In Sporthallen mit
entsprechender Gerateausstattung an den Wanden und Sportbodensystemen, die die Anordnung und
den Wirkungsgrad von Wand- und FuBbodenheizungen einschrénken, ist Deckenstrahlheizungen der
Vorzug zu geben. Flr eine nachhaltige Warmeversorgung kénnen auBerdem erneuerbare Quellen je
nach lokalen Gegebenheiten berlcksichtigt werden, wie z.B. thermische Solaranlagen,
Erdwarmepumpen oder Biomasseheizkessel. Luftungswarmeverluste kbnnen durch Warmetauscher zur
Warmerlickgewinnung minimiert werden. Mdglichkeiten zur Reduktion des LUftungsstrombedarfs sind
einerseits der bedarfsangepasste Betrieb und andererseits ein gezielter Einsatz von natdrlicher
QuerlGftung, was mit automatischen Fensterklappen sehr effizient betrieben werden kann. AuBerdem
sind auch Mischformen aus natirlicher und mechanischer Bellftung mdéglich. In Bezug auf die
Beleuchtung ist bei Neubauten darauf zu achten, dass die effiziente Nutzung von Tageslicht den
Beleuchtungsstromverbrauch deutlich reduzieren kann. Ein zeitgemaBes Beleuchtungskonzept setzt
auBerdem Prasenzmelder, Tageslichtsensoren und energieeffiziente Leuchtmittel, wie z.B. LEDs ein.

Bei Sporthallen-Neubauten kdnnen durch Betonkernaktivierung der Bodenplatte groBe thermische
Speicher geschaffen werden, die sich gut mit solarer Warmebereitstellung kombinieren lassen. Bei der
innovativen Plusenergie-Sporthalle Salzburg Liefering wurde dieses Konzept umgesetzt. Auch andere
zuvor erwahnten Energieinnovationen vereint diese Sporthalle in erfolgreicher Weise.
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Abbildung 5: Plusenergie-Sporthalle Salzburg Liefering, Sportzentrum Nord (Quelle: Stadt Salzburg,
Hannes Killer)

Als weiterflihrende Literatur wird der ,Leitfaden nachhaltiger Sportstattenbau — Kriterien fiir den Neubau
nachhaltiger Sporthallen® [EBig et al 2015] empfohlen, welcher eine umfangreiche Zusammenstellung
von Grundlagen, Vorgaben und Vorteile fir den Bau von nachhaltigen Sporthallen bietet.

Eissporthalle Indoor

Trotz des hohen Kaltebedarfs, welcher fir optimale Bedingungen der Eisflache notwendig ist, ist der
Warmeverbrauch nur geringfligig niedriger als der Stromverbrauch. Das liegt daran, dass Eishallen oft
ebenso temperiert werden, um ein gutes Raumklima sowohl fiir die Sportler als auch fir die Zuschauer
zu schaffen. Eine hohe Bedeutung kommt hier der Liftungsanlage zu, welche oft auch zusatzlich die
Entfeuchtung der Hallenluft bewerkstelligen muss. Beim Warmwasser ist zusatzlich zu den ,lblichen®
Verbrauchern in Sportstatten wie Duschen etc. das notwendige warme Wasser zur Eisaufbereitung zu
berlcksichtigen. Knapp die Hélfte des Stromverbrauchs wird zur Kalteerzeugung gebraucht, was auf ein
Haupthandlungsfeld hinsichtlich Energieeinsparung hinweist. Hierzu kann die Merkur Eisarena Graz als
gutes Beispiel angefuhrt werden, bei der durch den Einsatz von effizienteren Kalteaggregaten eine
Energieeinsparung von 35% im Jahr der Umsetzung erzielt werden konnte.

Ein weiterer groBer Teil des Stromverbrauchs entfallt fiir die Liftung, der Rest auf die Beleuchtung und
sonstige  Verbraucher (hier wiederum besonders die Dauerlast der Sicherheits- und
Brandschutzeinrichtungen). Energieinnovationen sind bei Eishallen somit vor allem zur effizienten
Bewdltigung des Spannungsfeldes Kalte-Warme, das in der Halle herrscht, gefragt. Die Mdglichkeit der
Abwarmenutzung aus der Kalteerzeugung stellt hier ein hohes Potenzial dar.

Flr die Beheizung der Halle kann die Nutzung von Warmestrahlungselementen empfohlen werden.
Dadurch wird lokal und bedarfsgerecht fur ausreichend Komfort gesorgt, jedoch nicht die ganze Halle
kontinuierlich erwarmt, was Energieeinsparungen sowohl bei der Warmebereitstellung als auch bei der
Kélteerzeugung bewirkt.
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Abbildung 6: HD-TV taugliche LED-Spielfeldbeleuchtung der Merkur Eisarena Graz (Quelle: Stadion Graz
Liebenau Vermogensverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH)

Bei der Beleuchtung von Sportstatten dieser Art sind LED-Lésungen sinnvoll. Bei Sanierungen
amortisiert sich die LED-Beleuchtung in einem Zeitraum von rund 5 Jahren (z.B. Merkur Eisarena Graz,
Olympia World Innsbruck). Sie zeichnet sich durch die gute tageslichtahnliche Lichtqualitat, kurze
Reaktionszeiten auf Lichtstarken-Anderungen (die Méglichkeit des Dimmens ist z.B. bei Veranstaltungen
wichtig) und die einfache Umsetzung aus, weiters werden unter anderem durch die von Herstellerseite
angegebenen langen Lebensdauern der LED-Leuchten die Wartungskosten fiir die Beleuchtungsanlage
verringert.

Eissportplatz Outdoor

Bei auBenliegenden Eissportplatzen fallen wesentliche Warmeverbraucher wie die Heizung und die
Liftungsanlagen flr eine Halle weg. Somit ist der Warmeverbrauch einer Outdoor-Anlage deutlich
geringer und beschrankt sich in der Regel auf das Warmwasser zur Eisaufbereitung sowie Garderoben
und Duschen bzw. auf die notwendige Warme zum Aufschmelzen des Eises in der Schneegrube, was
den Abfall aus der Eisaufbereitung darstellt. Die Kéltemaschine macht beim Outdoor-Eisplatz verglichen
zum Gesamtstromverbrauch einen noch gréBeren Anteil aus, als bei der Eishalle. Nennenswerter
Stromverbraucher ist des Weiteren noch die Beleuchtung. Ein wesentliches Charakteristikum flr
Outdoor-Eisanlagen ist ihr saisonaler Betrieb. Da Eislaufen hier nur im Winter mdglich ist, werden die
Platze im Sommer meist fir andere Sportarten genutzt. Dadurch kénnen sich wieder ganz eigene
Energieverbrauchsstrukturen ergeben. Fir den Energieverbrauch der Eisanlage ist in diesem
Zusammenhang besonders entscheidend, wie weit der Betrieb in den Herbst bzw. in den Frihling
gefuhrt wird, da die AuBentemperaturen einen sehr hohen Einfluss auf den Verbrauch der
Kéltemaschine haben. Ebenso ist es entscheidend, ob ein kalter oder ein milder Winter vorliegt. Der
Energieverbrauch héngt ebenso davon ab, ob es sich um eine Freieisflache handelt, oder ob der Platz
Uberdacht ist. Auf Freiflachen kommt es einerseits an sonnigen und damit in der Regel starker
frequentierten Tagen zu hdherer Sonneneinstrahlung auf die Eisflache und somit héherem
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Warmeeintrag. Andererseits ermdglicht eine Uberdachung die Nutzung quasi bei jeder Witterung, was
sich ebenfalls auf die Verbrauchsstruktur auswirkt. Eine Steigerung der Energieeffizienz empfiehlt sich
bei Outdoor-Anlagen demnach vor allem bei der Kéltemaschine. Ein anderer Ansatz zur Verbesserung
der Wirtschaftlichkeit ist eine Erhéhung der Nutzungsintensitdt, was beispielsweise durch eine
Uberdachung méglich ist.

Hallenbad Indoor

Da eine Schwimmhalle ganzjahrig beheizt werden muss, fallt fir Hallenbader ein deutlich héherer
Waérme- als Stromverbrauch an. Ein hoher Warmebedarf entsteht auBerdem Uber die Vorwarmung des
Beckenwassers sowie des Brauchwassers fir die Duschen. Der relativ kleine Anteil fir den
Stromverbrauch verteilt sich hauptsachlich auf die LOftungsanlagen und Pumpenanlagen. Wenn
Saunaanlagen vorhanden sind, werden diese in der Regel elektrisch betrieben, was auch einen
bedeutenden Stromverbrauchsanteil hervorrufen kann. Das mit Abstand wichtigste Handlungsfeld far
innovative Energietechnologien ist die Minimierung von Warmeverlusten. Diese entstehen in erster Linie
durch Warmeverluste Uber die Gebaudehille, weshalb hier sowohl bei Neubauten als auch bei
Generalsanierungen ein Hauptaugenmerk auf entsprechende Konstruktionsdetails (Dichtheit der
Gebaudehdille, hochwertige Dadmmung, Vermeidung von Wéarmebriicken etc.) gelegt werden soll. Die
groBen Mengen an Abwasser verursachen ebenfalls betrachtliche Warmeverluste. Warmes
Duschwasser wird unmittelbar nach der Nutzung ins Abwasser eingeleitet, aber auch das Beckenwasser
muss in regelmaBigen Abstanden erneuert werden. Eine Abwasser-Warmerlickgewinnung kann
erhebliche Energieeinsparungen erwirken und sollte deshalb in Erwadgung gezogen werden. Zur
Warmerlckgewinnung stehen verschiedene Technologien zur Verflgung: Einerseits ein
Plattenwarmetauscher in dem Uber metallische Platten Warme vom Abwasserstrom an den
Frischwasserstrom Uberfiihrt wird, andererseits statische Systeme, bei welchen Abwasser in einem
Behalter gesammelt und dort entwarmt wird (z.B.: Gber Warmepumpen). Wichtigste Anforderung an den
Waérmetauscher von Abwasser-Warmerlickgewinnungsanlagen ist dessen Robustheit gegeniber
Verschmutzungen. Daher sollten die Anlagen mit Vorabscheidern ausgestattet sein, durch welche grobe
Verschmutzungen  des  Warmetauschers  verhindert  werden  kénnen. Die  Abwasser-
Warmerlckgewinnungsanlage in der Wellnessoase Hummelhof Linz kann hier als gelungenes Beispiel
genannt werden.
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Abbildung 7: Abwasser-Warmeriickgewinnung im Riickhaltebecken der Wellnessoase Hummelhof (Quelle:
Dieter Klammer)

Ebenso wird Uber die Abluft der Liftungsanlage Warme an die Umwelt abgegeben, somit ist auch die
Effizienz der Warmeritckgewinnung von Liftungsanlagen in Hallenbadern ein einflussreicher Faktor.
Durch Optimierung der Betriebsfiihrung von Hallenbadern kénnen groBe Energieeinsparungen sowohl
bei Warme als auch bei Strom erzielt werden. Im Speziellen sind hier die Anpassung von
Wasserumwalzmengen an den Bedarf, Temperaturabsenkungen auBerhalb der Nutzungszeiten,
bedarfsgesteuerte Anpassung der Luftwechselrate sowie die Entfeuchtung der Liftungsanlage und die
Lichtsteuerung (Tageslichtnutzung, Prasenzmelder) zu nennen. Hier bedarf es fachkundigen
Betriebspersonals. Darlber hinaus ist ein Energiemonitoring-System zu empfehlen, um
Energieverbrauche analysieren und optimieren zu kénnen.

Der Entfeuchtungsaufwand durch die Liftungsanlage hangt von der Wasserverdampfung in der Halle
ab. Daher ist es zielflhrend, die verdampfende Menge an Wasser gering zu halten. Eine Méglichkeit zur
Senkung der Verdampfungsrate ist eine geringfligige Erhdéhung der Luftfeuchte. Dabei muss allerdings
beachtet werden, dass es bei zu hoher Luftfeuchte bei Bauteilen zu Korrosionsschaden kommen kann
[Dahm, 2012]. Eine Abstimmung mit Bauphysiker und Statiker ist daher zwingend erforderlich.

Freibad Outdoor

Im Vergleich zu Hallenbadern fallen bei Freibadern viele Verbraucher weg und der Betrieb beschrankt
sich auf die Sommermonate, weshalb der gesamte Energieverbrauch um ein Vielfaches geringer
ausfallt. Der Warmeverbrauch entsteht neben der Beckenwassertemperierung zu einem geringeren
Anteil auch durch die Warmebereitung fiir Garderoben und Duschen.
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Da Freibad-Anlagen ohnehin nur in den Sommermonaten in Betrieb sind, bietet sich eine Erwarmung
des Badewassers durch Solarwadrme an. Hierzu empfiehlt sich der Einsatz von solarthermischen
Absorbermatten zur Gewinnung von Niedertemperaturwarme.

Abbildung 8: Solar Absorber Anlage Freibad Schwaz (Quelle: AST Eis- und Solartechnik GmbH)

Eine Optimierung des Frostschutzbetriebs fir die Wintermonate kann ebenfalls Einsparungen mit sich
bringen. Beim Stromverbrauch kann ein Austausch alter ineffizienter Pumpen groBe Einsparungen mit
sich bringen, ebenso eine automatische bedarfsorientierte Steuerung der umgewalzten Wassermengen.
Wie bei Hallenb&dern versprechen diese MaBnahmen auch hier ebenfalls gro3e Einsparungen beim
Stromverbrauch.

Aber auch die Grundlast in der Winterpause kann interessant fur Effizienzbetrachtungen sein, da in
samtlichen wasserfihrenden Leitungen Frostsicherheit gewahrleistet werden muss, wofir nicht zu
vernachlassigende Energiemengen notwendig sind.

Kletterhallen

Kletterhallen weisen eine &hnliche Energieverbrauchsstruktur ~wie Sporthallen auf. Der
Beleuchtungsaufwand ist jedoch im Vergleich etwas héher, da nicht nur die horizontalen Flachen,
sondern auch die vertikalen Kletterflachen — insbesondere bei Vorstiegskletterwdnden — gut beleuchtet
sein mussen, um auf den Routen optimale Bedingungen zu schaffen. AuBerdem ist der
Warmwasserverbrauch etwas geringer als bei herkémmlichen Sporthallen. Bei Kletterhallen sind
ahnliche MaBnahmen wie bei Sporthallen mdglich, wobei die Bereiche Warmebereitstellung,
Luftungsanlage und Beleuchtung vorrangig betrachtet werden sollten.
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Abbildung 9: Kletterhalle Saalfelden (Quelle: Georg Kysela)

Das Besondere an Kletterhallen ist, dass der Indoor-Klettersport derzeit einen regelrechten Boom erlebt,
sodass ein Grofteil der Hallen in den letzten Jahren neu errichtet wurde bzw. noch in Bau ist.
Neubauten bieten sich sehr gut fir ganzheitliche innovative Energiekonzepte an, sodass Kletterhallen
ein vielversprechendes Aufgabengebiet darstellen. Besonders das Beispiel der Kletterhalle in Saalfelden
soll verdeutlichen, dass es mit dem richtigen Energiekonzept auch an klimatisch sehr anspruchsvollen
Standorten méglich ist, die notwendige Energie aus erneuerbaren Quellen direkt vor Ort zu gewinnen.

Ganzheitliche Energiekonzepte fiir Sportstatten

Ganzheitliche Energiekonzepte, die bis hin zu Plus-Energie-Sportstatten flhren, sind weitgehend nur fir
Neubauten realisierbar. Trotzdem bietet auch die Sanierung von Sportstéatten ein betréchtliches
Potenzial flr Energieeinsparungen. An dieser Stelle kann aus dem Bereich der Hallenbadsanierung ein
gelungenes Beispiel angeflhrt werden: Durch die Generalsanierung des Florian-Berndl-Bades der
Gemeinden Korneuburg und Bisamberg konnte der Energieverbrauch im Vergleich zum alten Bad um
52% gesenkt werden.

Durch die intelligente Vernetzung von energieintensiven Sportstatten, kénnen Synergieeffekte genutzt
und somit der Energieverbrauch reduziert werden. Am Beispiel des Lentparks in K&In wird vorbildlich
gezeigt, wie Abwarme aus den Kalteaggregaten der Eiserzeugung zur Warmebereitung in der
Schwimmhalle genutzt wird. Eis- und Schwimmbhalle sind in einem Gebaude untergebracht, wodurch die
Voraussetzungen fir eine Abwéarmenutzung bestmdglich erflillt sind. Das Nutzen solcher
Synergieeffekte scheint vielversprechend, einerseits fir groBe urbane Sportstatten, die auf eine groRe
Anzahl von Besuchern ausgerichtet sind und daher dementsprechend hohe Energieverbrauche
bewaltigen mlssen, und andererseits fir Sportzentren mit einem breiten Angebot an Sportstatten.
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Abbildung 10: Lentpark KéIn (Quelle: KéinBader GmbH)

Sportstatten weisen oftmals groBe Gebaudeoberflachen, insbesondere Dachflachen, auf. Diese Flachen
bieten optimale Mdglichkeiten Solarenergie zu nutzen. An vielen Beispielen wird bereits erfolgreich
demonstriert, wie die Gebaudeoberflachen einerseits zur Warmegewinnung durch Solarthermie-
Kollektoren (Heizwarmebereitung) oder durch Solarmatten (fir Freibadder) und andererseits zur
Stromerzeugung durch Photovoltaik genutzt werden.

Jede energietechnische Lésung fir ein Gebaude muss normative Vorgaben erfiillen. Die laufenden
Anpassungen von Normen bewirken somit auch Anderungen an méglichen Konzepten. Dazu ist
anzumerken, dass energietechnische Konzepte manchmal von sicherheitstechnischen oder anderen
normativen Anforderungen Uberholt werden. Beispielsweise haben sich bei Vorstiegskletterwanden
spezielle Fallschutzbéden etabliert, die eine erhéhte Sicherheit fir die Sportlerinnen bedeuten. Dies hat
die Auswirkung, dass dieser bedeutende Aspekt kiinftig bei der Auslegung von Bauteilaktivierungen zur
Beheizung von Kletterhallen mitberticksichtigt werden muss und bestimmte Technologien wie z.B.
FuBbodenheizungen auf Grund der Eigenschaften des Fallschutzbodens nicht zur Anwendung kommen
kénnen.

Auch zum Thema Beleuchtung werden derzeit Erhebungen zu den momentan vorgeschriebenen
Normwerten fiir die Beleuchtungsstarke fir HD-TV-Ubertragungen im Spielbereich von Sportanlagen
durchgefthrt. Hier kann es gegebenenfalls zu Anpassungen in Richtung niedrigerer Werte kommen,
welches wiederum den Einsatz anderer, effizienter Beleuchtungstechnologien ermdglichen kénnte.
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5 Handlungsempfehlungen flir Bauherren und Planer

Die Projektphasen

Jede Sportstétte ist einzigartig und sehr stark abhangig von Zweck und Standort; wie bei jedem Bauwerk
ist der Entstehungsprozess komplex.
Der Leitfaden der IG Lebenszyklus Hochbau ,Der Weg zum lebenszyklusorientierten Hochbau“ definiert
folgende Projektphasen:

l. Strategie

Il. Initiierung

lll. Planung

IV. Ausfiihrung

V. Nutzung

VI Riickbau und Neuentwicklung

In der entsprechenden Fachliteratur finden sich differenzierte Ansatze zur Gliederung der Projektphasen,
z.B. unterscheidet der Leistungsplan fir Bauprojekte der Technische Universitat Graz zwischen den
Phasen Projektvorbereitung, Planung, Ausfihrungsvorbereitung, Ausfihrung und Abschluss.

Im vorliegenden Leitfaden wird priméar auf die Phasen der IG Lebenszyklus Hochbau referenziert, da in
diesem der zentrale Fokus auf energieeffizientem, nachhaltigem Bauen liegt und sich dementsprechend
far die vorhandene Fragestellung eignet.
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Strategische Ausrichtung

Bedarfserhebung und Bestellqualitat
Machbarkeitsstudie

Planerfindung inkl. energetischer Vergleich
Formierung interdisziplinares Planungsteam

Strategische
Planung
Bedarfsplanung
Machbarkeit

Planer-
vertrag

4

Klarung sémtlicher Voraussetzungen zur
integralen L&sung der Bauaufgabe
Integrale Planung und BIM

Vergleich von Varianten (Technische
Machbarkeit, Lebenszykluskosten,
Funktionalitat, Okobilanz, Komfort, etc.)
Optimierung der Nachhaltigkeitsthemen im
Planungsprozess

Planung MSRund GLT

" Energie- und Betriebsmonitoring
Vorbereitung der Qualitatssicherung der
Energieeffizienz

Technisches Controlling wahrend der
Planung, Planungsdeklaration

Planungs-

grundlagen

0

CECC

Aus-
schreibu
ng

" Anschlussdetails
Planung von einzelnen Komponenten

Werkplanung

Qualitative Ausfiihrung der Planung
Ortliche Bauaufsicht
Qualitatssichernde Messungen

Qualitatssicherung Anlagenperformance
Zertifizierung

Inbetriebnahme

Uber-
gabe

\

Einregulierung des Gebaudes
Betriebs- und Energiemonitoring Jour Fixe

Betriebs-
einfuhrung

" Kontinuierliches Monitoring
" Betriebsoptimierung

Regelbetrieb

Abbildung 11: Projektphasen und wichtige Aufgaben bei der Projektentwicklung von energieeffizienten
Sportstitten (Quelle: e7 Energie Markt Analyse GmbH nach IG Lebenszyklus Hochbau)

Je friher begonnen wird, das Thema Energieeffizienz und/oder Innovation in den Entstehungsprozess
zu integrieren, desto einfacher kénnen die Weichen ohne wesentliche Mehrkosten gestellt werden. Je
spater das Thema aufgegriffen wird, desto héher ist der Planungsaufwand und dementsprechend héher
sind die Kosten flr die Planung und der Realisierung.

Weiters kommt hinzu, dass Energieeffizienz bzw. Nachhaltigkeit Querschnittsthemen sind, die alle
Bereiche betreffen. Abbildung 12 zeigt die Vernetzung einzelner Energieeffizienz-Anforderungen, die bei
Anderung wieder andere Anforderungen beeinflussen.
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Sozio-
kulturelle
Qualitat

Okologische
Qualitat

Okonomische
Qualitat

Technische
Qualitat

Abbildung 12: Querschnittsthema Energieeffizienz, das alle Bereiche betrifft (Quelle: e7 Energie Markt
Analyse GmbH)

Eine enge und kooperative Zusammenarbeit aller Planer und Akteure ist somit unumganglich. Nur eine
integrale Planung — also die interdisziplindre Zusammenarbeit in frihen Planungsphasen — kann eine
optimierte Gesamtlésung fir alle Einzelziele gewéahrleisten.

Strategie und Initiierung

Gemal Leitfaden der IG Lebenszyklus Hochbau ,Der Weg zum lebenszyklusorientierten Hochbau® ist
die erste Projekiphase die Phase der Strategie. Die zweite Phase ist die Projektinitierung, welche
folgende Prozessphasen beinhaltet.

- Bedarfsplanung

- Machbarkeit
- Finanzierbarkeit; Beschaffungsmodell sowie Standortsicherung

Aufgrund der Kompaktheit des Leitfadens, werden diese zwei Phasen' in einem Kapitel gemeinsam
bearbeitet.

In der Strategiephase geht es darum dem Bauwerk eine strategische Ausrichtung zu geben, z.B.
Energieeffizienz, Innovation, Nachhaltigkeit. Die Strategie wird auf der Ebene der Entscheidungstrager
geflihrt und ist die Basis fir jede weitere Bearbeitung der einzelnen Ziele und Kriterien. In der IG
Lebenszyklus wird dieser Phase ein besonderer Stellenwert zugeordnet, da sie den weiteren
Entstehungsprozesses einer Immobilie wesentlich beeinflusst.

In der Initiierungsphase geht es darum, den Bedarf genau festzustellen und darauf aufbauend konkrete
Projektziele zu definieren. Dieses gilt sowohl fir Themen wie Funktion, Konstruktion, Standort und
Gestaltung als auch fir Qualitaten, Kosten und Termine. Wichtige Tétigkeiten in dieser Phase sind eine
Markt- bzw. Bedarfsanalyse (Auslastung und Nachfragepotenzial), eine Standort- bzw. Objektanalyse

' Diese Phasen entsprechen in etwa dem Leistungsbild Projektentwicklung der TU-Graz
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(Einzugsgebiet), Investitionskostenschatzung, Folgelastenschatzung, Finanzierungsplan und Klarung
der Betriebsform. Abhangig vom Vergabemodell findet zu diesem Zeitpunkt auch die Planerfindung statt
(z.B. Wettbewerb).

In der Initiierungsphase sind vor allem folgende Aufgaben durchzuflhren:

Bedarfsplanung und Definition von Anforderungen

Die Bedarfsplanung wird in einzelne Anforderungskriterien zusammengefasst. Diese Kriterien sollen
konkret und evaluierbar sein, damit wahrend der Planung und nach Fertigstellung gepruft werden kann,
inwieweit diese erreicht wurden. Begriffe wie ,energieeffizient” sollten beispielsweise konkretisiert
werden; eine ,energieeffiziente Beleuchtung® sollte mittels Anschlusswerte definiert werden, ein
Haustechniksystem durch dessen Wirkungsgrad. Damit steigt die Bestellqualitat und die Planer kénnen
sich daraufhin besser orientieren.

Um die Kreativitat der Planer nicht allzu sehr einzuschrénken, ist es wichtig, mit Augenmalf vorzugehen.
Am Beispiel Beleuchtung wéare etwa die dezidierte Forderung nach LED-Technologie eine
Einschrankung, die Definition von ambitionierten Anschlusswerten hingegen erlaubt Planern,
verschiedene innovative Lésungen zu finden.

Eine Anforderung kann auch das Erreichen eines Zertifizierungsniveaus bedeuten, doch sollten auch
hier fr die einzelnen Kriterien konkrete Zielanforderungen formuliert werden.

Machbarkeitsstudie

Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird Uberprift, ob die Ziele unter den vorgegebenen
Rahmenbedingungen (wie z.B. Bestandsgebaude, Budget, Standort) erreichbar sind. Sind sie es nicht,
muss entweder an den Zielen oder den Rahmenbedingungen nachgeschéarft werden.
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Planerfindung

Ein Architektur- bzw. Generalplaner-Wettbewerb ist zu empfehlen, um fir die jeweilige Bauaufgabe und
den jeweiligen Standort die bestmégliche Lésung finden und umsetzen zu kénnen. In Entsprechung des
Bundesvergabegesetzes BVergG kénnen Wettbewerbe unterschiedlich ausgelobt werden (z.B. offenes
und anonymes Verfahren, Verhandlungsverfahren, geladener Wettbewerb etc.).

In Verhandlungsverfahren besteht die Méglichkeit, die Bereitschaft zu integraler Planung abzufragen und
die Dialogféhigkeit zwischen Planer und Bauherrn auszuloten. Wird ein Wettbewerb in zwei Stufen
abgewickelt, so kann in der ersten Stufe neben den Unternehmenskennzahlen auch die Qualifikation
des Bieters hinsichtlich Energieeffizienz und -innovation anhand von Referenzprojekten abgefragt
werden. In der zweiten Stufe eines mehrstufigen Verfahrens kénnen die ausgewahlten Bieter bereits
Konzepte fUr die Sportstatte, welche hinsichtlich der Erreichung der Energieeffizienzkriterien abprifbar
sind, liefern. Folgende Kriterien kénnen bereits mit vertretbaren Aufwand beurteilt werden:

- Natdrliche Belichtung und Bellftung

~ Uberschlagige Energiekennzahlen (Heiz-, Kiihl- und Primarenergiebedarf)

- Solare Gewinne (Nutzung von Solarenergie)

- Komfortkriterien fir Sportler und Zuschauer

- Qualitat des Haustechnikkonzeptes (angepasst an den Entwurf, den Standort und die Nutzung)
- Energieversorgungskonzept

- Abschatzung der Lebenszykluskosten

Planervertrag

Alle Anforderungen sind in den vertraglichen Vereinbarungen mit den Planern (Planervertrag)
festzuschreiben. Gegebenenfalls sollte jedoch auch das Leistungsbild des Planers angepasst werden.
Folgende wichtige Leistungen sind noch nicht standardmaBig in den Leistungsbildern der Planer
enthalten:

Ausarbeiten von Varianten hinsichtlich Energieeffizienz und Lebenszykluskosten

Konkrete Schnittstellen und Verantwortlichkeiten hinsichtlich Qualitatssicherung. Diese sind
unterschiedlich in Abhangigkeit vom Vergabemodell fir den Planer (Einzelplaner oder
Generalplaner) und fir das ausfiohrende  Unternehmen  (Einzelunternehmen,
Generalunternehmen, Totalunternehmen, etc.).

Inhalt und Form der aufzubereitenden Unterlagen sowie Ubergabepflichten

Ziellevel fur gewlnschte Zertifizierungen inkl. Konkretisierung einzelner Kriterien (sollte im
Anforderungskatalog enthalten sein)
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Planung

GemanB Leitfaden der |G Lebenszyklus Hochbau ,Der Weg zum lebenszyklusorientierten Hochbau*
umfasst die Planung folgende Prozessphasen?:
- Grundlagenanalyse oder Planungsgrundlagen

- Integrale Vorentwurfsplanung
- Integrale Entwurfsplanung
- Integrale Einreichplanung

- Integrale Ausschreibungsplanung

Zwischen Entwurf und Detailplanung wird meist das behérdliche Einreichverfahren durchgefiihrt sowie
die Ausschreibungen und die Vergabe an das/die ausfihrende/n Unternehmen. Der Zeitpunkt Vergabe
kann aber abhangig vom Vergabemodell (Einzelvergabe, Generalunternehmer, Totalunternehmer, etc.)
variieren und sich im Zeitplan nach vorne oder hinten verschieben. Auf diese Phasen wird in diesem
Leitfaden nicht n&her eingegangen, da sie bzgl. Energieeffizienz nur insofern relevant sind, dass die
innovative Planung auch tatsachlich zur Umsetzung gelangt und nicht Einsparungspotenzialen zum
Opfer fallt.

Integrale Planung

Die integrale Planung ist ein wichtiger Aspekt, der Uber die gesamte Planungsphase zu befolgen ist,
aber keine klar abgrenzbare Tatigkeit darstellt und deshalb in keinem Leistungsbild dezidiert enthalten
ist. Wie einleitend festgestellt, missen Energieeffizienzaspekte frihzeitig in die Planung einflieBen, um
umsetzbar zu sein. Eine enge und besonders friihzeitige interdisziplinare Abstimmung (spatestens mit
Start des Vorentwurfs) zwischen allen Beteiligten ist deshalb ein MUSS.

Iteratives
Problemlcsen

Definition > Team- i .
Anforderungen Building Gebiude =g Manitoring

kontinuierlich

Zieliiberpriifung

Abbildung 13: Ablauf eines integralen Planungsprozesses (Quelle: e7 Energie Markt Analyse GmbH nach
Prozessleitfaden Integrale Planung)

% Das Leistungsbild fiir Bauprojekte der TU-Graz ordnet der Phase Planung die Phasen Grundlagenanalyse,
Vorentwurf, Entwurfsplanung, Einreichplanung, Ausfihrungsplanung zu.
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Die integrale Planung wird durch die Einfiihrung eines Building Information Models (BIM) erleichtert.
Durch die Software und einen darauf abgestimmten Planungsprozess wird das interdisziplindre Planen
unterstiitzt. BIM ist in Osterreich erst in seinen Anfingen, wird aber zukiinftig ein wichtiger Bestandteil
bei komplexen Bauprojekten sein.

Vergleich von Varianten und Optimierung der Planung

Variantenstudien sind zu einem gewissen Grad Ublich wahrend der Planung. Sollen Geb&ude besonders
energieeffizient und innovativ sein, so ist jedoch Kreativitat gefragt. Viele Lésungen kdnnen nicht
standardmafig vorgegeben werden und missen miteinander verglichen werden, insbesondere
hinsichtlich

- Technischer Machbarkeit

— Funktionalitat

— Lebenszykluskosten nach ONORM M 7140 (Investition, Energiekosten, Wartung, Instandhaltung,
Instandsetzung, Reinigung)

— Okologischer Auswirkungen (Emissionen, Lebensdauer, Okobilanzierung)
- Erreichung der gesteckten Anforderung

- Komfort

Vor-Entwurf Gebédude Ausstattungsvarianten Kostenschitzung der Lebenszykluskosten
Ausstattung

nvest

Enege
Wartung
nstandhal.ung
nstandzetzung
Crneusrung
Reinigung

BB

Abbildung 14: Lebenszykluskostenvergleich von Ausstattungsvarianten (Quelle: e7 Energie Markt Analyse)

Diese Variantenuntersuchungen werden im Idealfall am Anfang des Vorentwurfs durchgefuhrt, um den
Bauherrn eine ausreichende Entscheidungsgrundlage zu liefern. Im Anschluss (Entwurf) wird die
ausgewahlte Variante der Planung zugefthrt. Das fuhrt dazu, dass spatere Umplanungen seltener
werden.

Im Laufe der Planung ergeben sich immer wieder Optimierungsmadglichkeiten der Energieeffizienz, aber
auch Hindernisse, die der Energieeffizienz im Wege stehen. Variantenuntersuchungen und
Alternativmdglichkeiten kénnen hier oft einen anderen Sichtwinkel eréffnen.
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Steuerung und Regelung der Sportanlagen (MSR & GLT)
Sportstatten sind hoch komplexe Anlagen mit hohen Anforderungen an die Technik. In der Nutzung —
gerade auch bei Veranstaltungen — muss alles perfekt laufen. Eine Person alleine kann diese
Komplexitat nicht Gberblicken. Die moderne Leittechnik unterstiitzt dies — sofern alles ordnungsgeman
geplant und ausgefuhrt ist. Die Praxis zeigt jedoch, dass gerade in der Planung und Ausflihrung oft
gravierende Mangel vorhanden sind, da dieses Thema erst in einem weit fortgeschrittenen
Planungsstadium bearbeitet wird. Weiters sind die Schnittstellen fir dieses Gewerk nicht klar geregelt
und die Ursachen fir Mangel im Betrieb nur schwer zu identifizieren. Deshalb ist es wichtig, bereits im
Vorentwurf die Anforderungen an die die Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (Kurz: MSR) und
die Gebaudeleittechnik (Kurz: GLT) klar zu definieren. Nur so sind entsprechende Konkretisierungen in
allen Teilphasen der Planung und die Integration in die Ausschreibungen méglich. Spatere Anderungen
werden nachvollziehbar und transparent.
Wie far alle anderen Gewerke gilt besonders fiir die Steuer- und Regelbarkeit des Gebaudes

- ein genaues Anforderungsprofil (Was muss wann wie gesteuert werden?),

- die detaillierte Planung und Aufbereitung der Steuer- und Regelmechanismen.

Energie- und Betriebsmonitoring

Besonders bei komplexen Bauwerken ist ein Energie- und Betriebsmonitoring wichtig. Einerseits um
bereits wahrend der Inbetriebnahme die Funktionen und die Performance der Haustechnik-Anlagen zu
Uberprifen, andererseits um den spéateren Betrieb zu optimieren und Fehlsteuerungen oder Stérungen
schnell zu erkennen. Genauso wie bei der MSR und GLT ist es wichtig, die Schnittstellen klar zu
definieren, da hier im Regelbetrieb oft gravierende Mangel auftreten. Wichtig ist eine klare Festlegung
der Anforderungen bereits im Vorentwurfsstadium, um diese in die Ausschreibung integrieren und im
weiteren Planungsverlauf Gberprifen zu kénnen.

Folgende Fragen sollten beantwortet werden:
» Was soll mit dem Monitoring erreicht werden?

o Prafung der Performance einzelner Anlagen im Vergleich zur Planung wéahrend der
Inbetriebnahme und/oder im Probebetrieb?

o Optimierung der Anlagen im Regelbetrieb?
Daraus leiten sich weitere Fragen ab:
» Welche Daten mussen erhoben werden?
* Mit welchen Daten kann die Anlagenperformance bewertet werden?
» Welche zeitliche Auflésung der Datenerfassung muss bei den Messungen erreicht werden?
» Welche Anforderungen werden an die Datensammlung, -speicherung und -auswertung gestellt?
» Welche Messgenauigkeit missen die Zahler und Sensoren aufweisen?

» Welche zeitlichen Verzégerungen dirfen die Systeme flr eine zeitnahe Visualisierung zB: der
Nachfragestruktur oder der Temperatur aufweisen?

»  Welche Mdglichkeiten muss das System zur zeitnahen Visualisierung aufweisen?
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Energie- und Betriebsmonitoring wird bei der Vielzahl von erhobenen Best Practice Beispielen
durchgefiihrt. Anhand der Passivhaus Sporthalle Hagenberg kann beispielsweise gezeigt werden, dass
gewerkstibergreifende Gebdudeautomation und Energiemonitoring, welches laufend den effizienten
Betrieb und Energieverbrauch sicherstellt, eine hohe Bedeutung haben.

Abbildung 15: Passivhaus Sporthalle Hagenberg (Quelle: STIWA Group)

Vorbereitung der Qualitatssicherung der Energieeffizienz

Bereits wahrend der Planung ist es wichtig ein Konzept zu entwickeln, das den Fokus auf die
Qualitatssicherung der energetischen Performance legt. Erfahrungen zeigen, dass dieser Punkt meist
vernachl&ssigt wird und in Folge die Performance der innovativen Gebaude nicht das hélt, was wahrend
der Planung versprochen wurde. Besonders bei komplexer Haustechnik sind die
Qualitatssicherungsprozesse noch nicht so eingespielt wie im Bauprozess selbst. Meist sind die
Schnittstellen fir die Uberpriifung (fachgerechter Einbau, Funktion, Performance) nicht klar definiert.
Spatestens bei der Interaktion von unterschiedlichen Gewerken fUhlt sich keiner flr die
gewerkeubergreifende Qualitatssicherung zustandig.

Deshalb ist es wichtig, die Planungsziele klar Gberprifbar zu formulieren (z.B. Key Performance
Indikatoren fUr einzelne Anlagen, konkrete Interaktionsvorgaben zwischen den Anlagen), die Zeitpunkte
der Uberpriifung zu spezifizieren sowie die jeweiligen Zustandigkeiten festzulegen. Dies hilft spater im
Rahmen der Inbetriebnahme zu eruieren, ob die Anlagen optimal laufen oder nicht.

Technisches Controlling wahrend der Planung

Parallel zum gesamten Planungsprozess ist es sinnvoll, die Planung kontinuierlich hinsichtlich der
Erreichung der Ziele/Anforderungen zu Uberprifen. Energieeffizienz ist eine Querschnittsmaterie, die
von zahlreichen verschiedenen Entscheidungen beeinflusst wird. Dabei kénnen wichtige Anforderungen
leicht in Vergessenheit geraten. An neuralgischen Punkten des Planungsprozesses — wie z.B. Ende
Vorentwurf und Ende Entwurf — sollten alle Anforderungen auf deren Erflllung Uberprift werden, am
besten von einer von der Planungstatigkeit unabhangigen Person.

Die Einreichung und die Ausschreibung sind i.d.R. auch geeignete Zeitfenster, um die Anforderungen

einer Planungsdeklaration fur ein Gebaudezertifikat zu Uberprufen.
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Ausfihrung

Gemal Leitfaden der IG Lebenszyklus Hochbau ,Der Weg zum lebenszyklusorientierten Hochbau*
umfasst die Ausfihrung die Prozessphasen:
- Werkplanung

- Ausfihrung
- Inbetriebnahme
~ Ubergabe

(Dem gegenlber steht das Leistungsbild fiir Bauprojekte der TU-Graz, das fir Ausfihrung und
Projektabschluss zwei Phasen vorsieht).

Werkplanung

Im Prozessschritt der Werkplanung wird die Planung durch entsprechende Detailierung in Richtung
Ausfihrungsreife weiterentwickelt. Dabei ist insbesondere auf Anschlussdetails und qualitative
Komponenten (Haustechik, MSR & GLT, Baumaterialien) zu achten, um die Qualitdt der Planung
sicherzustellen.

Ausfiuhrung: Qualitatssicherung Bau

Die Qualitatssicherung fir das Bauwerk selbst wird meist (ber die Ortliche Bauaufsicht (OBA)
gewahrleistet. Hinsichtlich Energieeffizienz ist es wichtig, zusatzlich auch qualitatssichernde
Messungen durchzufiihren. Bei konditionierten Bauwerken ist besonders der Blower Door Test wichtig.
Alternativ kann auch eine Thermographie erstellt werden, deren Aussagekraft jedoch stark von den
Witterungsbedingungen abhéangt.

Inbetriebnahme bis Ubergabe: Qualitatssicherung Haustechnik

Eine umfassende Qualititssicherung der Haustechnik ist meist wesentlich komplexer. Ublicherweise
wird hier lediglich vom ausfiihrenden Unternehmen und der OBA die Funktionstiichtigkeit der einzelnen
Anlagen Uberprift, jedoch nicht, ob die Anlagenperformance den Zielen der Planung entspricht. Dies
fihrt dazu, dass oft erst nach mehreren Jahren ein zu hoher Energieverbrauch augenscheinlich wird und
die Zustandigkeiten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu recherchieren sind.

Das im Rahmen der Planung erarbeitete Qualitétssicherungskonzept ist wahrend der Ausfihrung, zum
Zeitpunkt der Inbetriebnahme und im Probebetrieb umzusetzen. Die OBA st fiir die Uberpriifung des
fachgerechten Einbaus sowie der Funktion der einzelnen Anlagen zustandig. Zusatzlich sollte jedoch
auch eine vom planenden und ausfiihrenden Unternehmen unabhangige Person im Zuge eines Soll-Ist-
Vergleichs der Anlagen-Performance kontrollieren, ob die geplanten Zielwerte (Key-Performance-
Indikatoren) der einzelnen Anlagen auch tatsachlich eingehalten werden. Diese Tests werden im
Rahmen des Probebetriebs, im Volllastbetrieb, wie auch im Teillastbetrieb in Interaktion mit anderen
Gewerken durchgefuhrt und mittels Energie- und Betriebsmonitoring beurteilt.

Nach erfolgreich abgeschlossenen Performance-Tests — und ggf. Beseitigung von Mangeln — erfolgt die
Ubergabe an den Bauherrn/Nutzer.
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Zertifizierung
Nach Fertigstellung des Bauwerks kann die Zertifizierung abgeschlossen werden.

Beispiele flr Sportstatten mit Zertifizierungen:
» Plusenergie-Sporthalle Salzburg Liefering: Die Halle ist klimaaktiv zertifiziert und hat den
Ausfihrungsstandard klimaaktiv gold erreicht.
« Generali Arena Wien: Beim Neubau des Stadions wird das Auszeichnungssystem nach OGNI
(Osterreichischen Gesellschaft fir Nachhaltige Immobilienwirtschaft) fiir Stadien erstmals
angewandt.

Nutzung

Der Beginn der Nutzungsphase — die Betriebseinfithrung — ist noch sehr stark davon gepragt, das
Gebaude richtig einzuregeln und Mangel zu beheben. Mit einem intensiven Energie- und
Betriebsmonitoring kann man rasch einen Uberblick gewinnen, wo Mangel bestehen, Einstellungen nicht
wie geplant umgesetzt wurden oder ein ungewollter Mehrverbrauch vorhanden ist. Sich die Zeit zu
nehmen, dieses Energie- und Betriebsmonitoring umfassend und kontinuierlich durchzufihren, rechnet
sich innerhalb kurzer Zeit und erleichtert es, die Mangel zu erkennen und zu beheben. Hilfreich sind hier
regelmaBige Energie- und Betriebsmonitoring Jours Fixes, wo Auffalligkeiten diskutiert werden
kdnnen. Besonders wichtig ist, dieses Monitoring von einer qualifizierten Person durchflhren zu lassen.
Im Idealfall kann diese auch gleich direkt in die Einstellungen der Haus- und Geb&udeleittechnik
eingreifen.

Geht die Betriebseinflhrungsphase in den Regelbetrieb (ber, so sollten weiterhin regelmaBig die
Monitoringaufzeichnungen betrachtet werden, da sehr schnell ungewollte Mehrverbrduche entstehen
kénnen, z.B. durch Wartungsarbeiten mit Verstellung der Einstellungen, durch Stérungen, etc.
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6 Ausblick und Empfehlungen zur Weichenstellung fur

Energieinnovationen

Aufbauend auf den Projektergebnissen, insbesondere den Best Practice Beispielen und dem
gemeinsamen Workshop mit Praktikern kénnen eine Reihe von Empfehlungen hinsichtlich férderlicher
Rahmenbedingungen fir die Umsetzung innovativer Energietechnologien bei Sportstatten abgeleitet
werden.

Konkrete Zielvorgaben

Klar definierte, konkrete energietechnische Zielvorgaben beglnstigen den Einsatz innovativer und
klimaschonender Technologien.

Seitens der Praktiker werden verbindliche Zielvorgaben in Form von gesetzlichen
Mindeststandards aber auch normative Grundlagen bzw. Richtlinien als sinnvoll erachtet.

Wie sich anhand konkreter Beispielen zeigen lasst, kdénnen diese Zielvorgaben aus
Ubergeordneten Zielkatalogen auf regionaler oder kommunaler Ebene (z.B. Smart City Ziele,
Energie- und Klimaschutzprogramme auf Landesebene) abgeleitet werden.

Konkrete Zielvorgaben kdnnen — auf freiwilliger Basis — auch aus Kriterienkatalogen auf
Gebiaudeebene abgeleitet werden. Sowohl klimaaktiv als auch OGNI (Osterreichische
Gesellschaft far nachhaltige Immobilien) bieten Kriterienkataloge an, die flur Sportstatten
herangezogen werden kénnen. Auf dieser Basis sind z.B. die Plus-Energie Sporthalle Salzburg
Liefering (klimaaktiv gold) und auch das Generali Stadion von Austria Wien (OGNI) geplant und
errichtet worden.

In weiterer Folge erscheint es daher auch sinnvoll, konkrete energietechnische Zielvorgaben fir
Sportstattentypen bzw. Performancekriterien flr den Einsatz von Energietechnologien in
Sportstatten zu erarbeiten und in Empfehlungen des OISS zu verdffentlichen.

Bei der Uberarbeitung von normativen Regelungen fiir Sportstatten sollten energietechnische
Aspekte nicht auBer Acht gelassen werden. Ein wichtiges Ziel soll sein, dass durch Anpassungen
von technischen Vorgaben der Einzug von innovativen Energietechnologien nicht verhindert wird,
sondern - sofern umsetzbar - erleichtert wird.

Festlegung von Mindestkriterien und Forderung bei Neubau und Sanierung

Sportstatten werden tiberwiegend aus Mitteln der 6ffentlichen Hand finanziert bzw. geférdert.
Die Vergabe aus den Mitteln der Sportférderung ist jedoch in keinem der Bundeslander an
energietechnische Kriterien, die Uber die gesetzlichen Bestimmungen hinausreichen, geknupft.
Aus langjahrigen Erfahrungen aus anderen Branchen (z.B. Wohnbau) kann abgeleitet werden,
dass gezielte Férderung auf Basis klar definierter Forderkriterien ein sehr effektiver Hebel fiir
den verbreiteten Einsatz von Energieeffizienz und erneuerbaren Energietragern sein kann.
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» Vorgeschlagen wird daher ein zweistufiger Ansatz, indem erstens energietechnische
Mindeststandards definiert werden, die Uber die Mindestanforderungen der Bauordnung
hinausgehen und die jedenfalls bei einem gefdrderten Projekt eingehalten werden muissen.

» Zweitens sind sowohl beim Neubau als auch in der Sanierung abgestufte Férderséatze denkbar,
die auf klar definierten energietechnischen Kriterien beruhen. In der Praxis haben sich z.B.
Punkteschemata bewahrt. Ein abgestuftes Foérderregime kann aber auch einfach als
mehrstufiges System aufgebaut werden, das entlang eines Leitindikators (z.B.
Primarenergieeinsatz oder CO,-Emissionen) aufgebaut ist und gewahrleistet, dass
energietechnisch hochwertige Projekte auch entsprechend héher geférdert werden.

* Fir die Umsetzung besonders innovativer Projekte, die auch im internationalen MafBstab
Leuchtturmcharakter haben, sollten Férderprogramme des Bundes aufgesetzt werden bzw.
Schwerpunkte in bestehenden F&E Programmen gesetzt werden.

Geforderte Beratungsprogramme fiir Sanierung und Betriebsoptimierung

Die Praxis zeigt, dass erhebliche Energieeinsparungen und damit einhergehend auch klimapolitische
Effekte durch die Sanierung und Betriebsoptimierung von bestehenden Sportanlagen erreicht werden
kdénnen. Viele Anlagen im kommunalen Bereich weisen erheblichen Sanierungsbedarf auf, oft kdnnen
Projekte jedoch nicht umgesetzt werden, da die erforderlichen Mittel nicht vorhanden sind. Dass jedoch
wesentliche energietechnische Verbesserungen auch durch eine Optimierung der bestehenden Anlagen
erreicht werden kdnnen, ist den Verantwortlichen vielfach nicht bewusst. Hier setzt der Vorschlag von
geférderten Beratungsprogrammen an. So kdnnten z.B. fiir die Kommunen bzw. die Betreiber der
Anlagen glinstige Erstberatungen (Audits bzw. Quick-Checks) von qualifizierten Beratern angeboten
werden, so dass in einem ersten Schritt die Optimierungspotenziale identifiziert und konkrete Vorschlage
fir MaBnahmen erarbeitet werden kénnen.

An dieser Stelle ist das Férderprogramm Umweltférderung der Kommunalkredit Public Consulting GmbH
zu erwahnen, welche Betriebe und Gemeinden bei MaBnahmen, die zu einer Verringerung der
Umweltbelastung fihren, unterstitzt. Weitere Informationen hierzu sind unter folgendem Weblink
abrufbar: www.umweltfoerderung.at
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Betrachtung der Lebenszykluskosten

Vielfach werden innovative und klimaschonende Ld&sungen nicht umgesetzt, weil hdhere
Investitionskosten beflrchtet werden oder tatsachlich gegeben sind. Durch eine gesamtheitliche
6konomische Betrachtung Uber den gesamten Lebenszyklus kann jedoch gezeigt werden, wie sich
Investitionskosten zu Beginn im Verhéltnis zu den laufenden Kosten im Betrieb verhalten. Insbesondere
wenn Investitionskosten und laufende Kosten aus einem Budgettopf finanziert werden, kann die
okonomische Sinnhaftigkeit von erh6éhten Investitionen gegentiber niedrigeren laufenden Kosten
sehr gut dargestellt und argumentiert werden.

Insbesondere im geférderten Bereich sollte die Darstellung der Lebenszykluskosten nach einer von der
Forderstelle vorgegebenen Methode samt Vorgaben fiir die Berechnungsannahmen
(Betrachtungszeitraum, Zinssatze etc.) zum Standard werden.

Information und Vermittlung von Best Practice Beispielen

Eine wesentliche Voraussetzung fir die breite Marktdiffusion von innovativen klimaschonenden
Energietechnologien fir Sportstatten ist die zielgruppengerechte Aufbereitung vorhandenen
Wissens Uber Best Practice Beispiele und vorhandene Technologien. Insbesondere sind dabei folgende
Zielgruppen anzusprechen:

* Bauherren (Kommunen etc.)

» Betreiber

» Sportvereine

* Planer
Best Practice Beispiele (inkl. Kosten Uber den Lebenszyklus) sollten in einer Online Plattform aufrufbar
sein. Abgesehen von interessantem ,Content” erscheint jedoch wesentlich, dass die Inhalte
zielgruppengerecht Uber vorhandene Informationsschienen/Plattformen/Datenbanken zur Verfligung
gestellt werden, die von den entsprechenden Zielgruppen (z.B. Sportvereine, Kommunen, Planer)
genutzt werden.
Darliber hinaus sollten auch konkrete Anleitungen in Form von Planungsleitfaden erarbeitet und
herausgegeben werden, die je nach Typ der Sportanlage praktische Hilfestellung bei der Planung bieten.
Die Planungsleitfaden sollten auch fur Foérderstellen eine einfache Beurteilung und Bewertung von
innovativen Energietechnologien im Rahmen von Férderverfahren ermdglichen.

Seite 36 von 43



Energieforschungsprogramm - 3. Ausschreibung

Klima- und Energiefonds des Bundes — Abwicklung durch die Osterreichische Forschungsférderungsgesellschaft FFG

7 Initiativen fur nachhaltigen Sport

Der in Deutschland erschienene Leitfaden Nachhaltiger Sportstattenbau [EBig et al. 2015] fokussiert
sich auf den Sportanlagentyp Sporthalle und fasst die Grundlagen, Vorgaben und Vorteile nachhaltiger
Entwicklung von Sportstatteninfrastruktur zusammen. Dieser Leitfaden kann auch flr dsterreichische
Projektentwicklungen als Orientierungshilfe und Planungsgrundlage herangezogen werden.

Die Initiativen ,,Nachhaltiger Sport“ (Sportministerium und Ministerium fiir ein lebenswertes Osterreich)
und ,,Green Events“ (Ministerium fiir ein lebenswertes Osterreich in Kooperation mit dem Okologie
Institut) fassen den Begriff der Nachhaltigkeit breiter. Eine nachhaltige Entwicklung entspricht der
Befriedigung der Bedurfnisse der heutigen Generationen, ohne die Méglichkeiten kiinftiger Generationen
zu gefahrden, ihre eigenen Bedirfnisse zu befriedigen und ihren Lebensstil zu wahlen.
Unter diesem breiten Mantel gesehen, berlhren Sportvereine alle Dimensionen einer nachhaltigen
Entwicklung. Von der Organisation von Vereinsaktivitdten deren Durchflihrung, bis zur Herkunft und
Herstellung der Sportausristung.

Aber auch regional Okonomische Aspekte, die barrierefreie Gestaltung, umweltfreundliche
Energieversorgung u.v.m. sind wichtige Themen fUr eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und
hiermit auch im Sport.

Im Rahmen des Projektes ,,Nachhaltiger Sport“ wurden mit Beteiligung relevanter Stakeholder
partizipativ praxisnahe Nachhaltigkeitsindikatoren entwickelt. Lokale Sportvereine haben dadurch die
Méglichkeit, selbst zu bewerten, wie zukunftsorientiert und nachhaltig sie agieren. Die Selbstbewertung
der Nachhaltigkeitsperformance ermdglicht einen umfassenden Blick auf alle wesentlichen
nachhaltigkeitsrelevanten Aktivitdten und zeigt Starken und Schwéachen auf. Darauf aufbauend kénnen
Aktivitaten entwickelt werden, die auf Verbesserungen abzielen. Gleichzeitig kann die Selbstbewertung
daflr genutzt werden, die Nachhaltigkeitsperformance zum Thema zu machen — im Verein und in der
Kommunikation Gber den Verein.

In der Selbstbewertung ist die Beurteilung der Sportinfrastruktur in mehreren Punkten oberflachlich
integriert. Hierbei wird unter anderem auch auf die Energieversorgung der Sportstatteninfrastruktur
eingegangen. Im Zusammenhang mit der Infrastruktur wird auch erwdhnt, dass Sportvereine oftmals
Anlagen nur partizipativ nutzen und daher nicht Hauptentscheidungstrager bei Neubau- oder
Sanierungsprojekten sind. Im Sinne einer nachhaltigen Planung solcher Anlagen wére jedoch im Sinne
einer bedarfsgerechten Planung das Einbeziehen der kinftigen Nutzer sinnvoll.

Die Initiative ,,Green Events“ berilcksichtigt Veranstaltungen die wahrend des gesamten
Organisationsablaufs Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte umsetzen.

Durch die Initiative werden Nachhaltigkeitskriterien ¢sterreichweit eingeflihrt und beispielhafte Projekte
in Kooperation mit Bundeslandern, Stadten, Unternehmen und der Eventbranche initiiert. Dazu z&hlen
unter anderem auch Sportveranstaltungen.
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Immer mehr sportliche Veranstaltungen und Wettkdmpfe werden zu Events fur Aktive und
Zuschauerlnnen, weit Uber das eigentliche Sportgeschehen hinaus. SportgroBveranstaltungen, die
jahrlich Millionen von Menschen anziehen, stellen einen wichtigen Wirtschafts- und Imagefaktor fiir den
Austragungsort und die ganze Region dar. Die Vielzahl an Aktivitadten von Vereinen und Verbanden auf
lokaler und regionaler Ebene leistet einen unverzichtbaren Beitrag zu Gesundheit und Lebensqualitat.
Betont wird im Rahmen der Initiative ,Green Events” die Vorbild- und Multiplikatorwirkung des Sports.

Das Osterreichische Umweltzeichen fiir Green Locations ist fiir multifunktionale Sportstitten von
Interesse. Durch bereits in der Planung bzw. der Sanierung gesetzte MaBnahmen zur Implementierung
von innovativen Energietechnologien in der Sportstatteninfrastruktur aber auch durch weitere
MaBnahmen fir einen nachhaltigen Standort wie z.B. die Anbindung an den 6éffentlichen Verkehr kénnen
Sportstatten mit dem Erlangen des Green Location Status ein Alleinstellungsmerkmal erhalten.

Weitere Informationen zu den Initiativen zu nachhaltigem Sport in Osterreich sind unter folgenden
Weblinks abrufbar:

Nachhaltiger Sport www.nachhaltiger-sport.at

Green Events bzw. Green Locations www.umweltzeichen.at
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Anhang A: Energienachfragestruktur in Sportstatten inklusive Relevanz der
Verbraucherkategorien

. ) e [ Hallenbad Freibad Kletter-
Referenzsportstatten Sporthalle Stadion halle platz
Indoor  Outdoor halle
Indoor  Outdoor
BGF Zuschauer- BGF BGF Wasser-  Wasser- BGF
BezugsgroRe [m?] kapazitit [m?] [m?] fliche fliche [m?]
2800 10.000 3360 3360 700 1680 570
Gesamt-Endenergieverbrauch Wirme [MWh/a] 420 650 612 71 2606 486 111
Strom [MWh/a] 140 540 712 259 739 148 35
spezifischer Endenergieverbrauch Warme [kWh/(m?*a)] / [kWh/(Platz*a)] 150 65 182 21 3723 289 195
Strom [kWh/(m?*a)] / [kWh/(Platz*a)] 50 54 212 77 1055 88 62
Verhiltnis Warme 75% 55% 46% 21% 78% 77% 76%
Strom 25% 45% 54% 79% 22% 23% 24%
Verbraucher-| Verbraucher Energieverbrauchs-Aufteilung zwischen Verbraucherkategorien und
kategorie Relevanz je Verbraucherkategorie
‘E% g‘é’% g‘é’% g‘é’% g‘é’% g‘é’% g‘é’% 2
HEREHEEREEEREEEREEEREEEREEE R
EREEEREEEREEEREEEREEEEREEEREE
ool ©f — ool ©f — ool ©f — ool ©f — ool ©f — ool ©] — ool ©] —
£|5| 2|55l 2| =1 5| 5| 2| £| 5| 5l 2| =1 £| 5| 2| £| &l 5| 2| =| | 5 3| £
FHEEEHEHEERRHEEEREHEERHEE EHHEEREHEE
Warme fiir Heizzwecke (ohne Warmwasserbereitung) 90% 80% 84% 40% 60% 2% 90%
Heizungswdrme Halle X X X X
Tribline X X X X
Giange/Foyer X X X X X X
Garderoben/Waschrdume/WC X X X X X X
Gastronomie X X X X X X
Biiro/Businesscenter X X X X X X
Rasenheizung X
Sauna/Wellness X
Frostsicherung X
g Liftungswarme Halle X X X X
55 Triblne x| x X X X
s Giange/Foyer X X X X X
Garderoben/Waschraume/WC X X X X X
Gastronomie X X X X X X
Biiro/Businesscenter X X X X X X
Sauna/Wellness X
Warmwasser 10% 20% 16% 60% 40% 98% 10%
warmes Beckenwasser X X
Duschen/Sanitér X X X X X X X
Gastronomie X X X X X X X
Biiro/Businesscenter X X X X X X X
Sauna/Wellness X
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Referenzsportstitten

Eissport-
halle platz
Indoor  Outdoor

Eissport- Hallenbad

Indoor

Freibad

Stadion
Outdoor

Sporthalle

Kletter-
halle

Verbraucher-
kategorie

Verbraucher

Energieverbrauchs-Aufteilung zwischen Verbraucherkategorien und
Relevanz je Verbraucherkategorie

wenig relevant
relevant

wenig relevant
wenig relevant

relevant
wenig relevant

nicht relevant
sehr relevant
nicht relevant
sehr relevant
nicht relevant
sehr relevant
nicht relevant
sehr relevant
nicht relevant
sehr relevant
nicht relevant
sehr relevant
nicht relevant
relevant

relevant

sehr relevant

Strom

Hilfstrom Liiftung

w |Wenig relevant|

(J
= [relevant
w |Wenig relevant|

2 |wenig relevant]
(J
= [relevant

X

X Jrelevant

g
g

g

Halle

x
x
x

x

Triblne

x
x
x
x

Sauna/Wellness

x
x

Gange/Foyer

x

Garderoben/Waschraume/WC

x

Gastronomie

Biiro/Businesscenter

Strom fiir Kdlte

Halle

Verwaltung (ggf. Serverkiihlung)

Gastronomie

Biiro/Businesscenter

X X [X X
X X [X X

Eisflache

Beleuchtung

Halle/Feld Normalbeleuchtung

Halle/Feld Sportveranstaltungsbeleuchtung

Giange/Foyer

Garderoben/Waschraume/WC

Sicherheits- u. Fluchtwegsbeleuchtung

xX | X | X |X

AuRenbeleuchtung/Parkplatzbeleuchtung

Designbeleuchtung

x
x

Biiro/Businesscenter

Sauna/Wellness

X | X X | X

Gastronomie

Strom fiir sonstige Zwecke

14% 91%

Hilfstrom Warmebereitstellung (Pumpenstrom Heizung)

Gastronomie

Verwaltung (Zuginge, Sicherheit, Uberwachung, Brandschutz, IT)

Biiro/Businesscenter

Kommunikation (Lautsprecher, Ladestationen Funksprechgerite)

Sauna/Wellness

Druckluft (z.B. Luft fiir Bader)

Wasserbehandlung (Filtersystem, Hygienisierungssystem,
Pumpenstrom, pH-Controller)

l:l:l:l:l ... Verbraucher nicht vorhanden

Seite 43 von 43

Quelle: e7 Energie Markt Analyse
GmbH,

OISS Osterreichisches Institut fiir
Schul- und Sportstéttenbau



